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Ingångarna aktiveras genom brytande eller slutande potentialfria kontakter.

Ingångarna bör stå i normallägen när enheten driftsätts.

I standardläge är ingångarna programmerade för N/O och aktiveras med en slutning.

Ska enheten användas med N/C ska dessa ingångar vara slutna vid driftsättning.

För att byta till N/C ska ingången vara sluten samtidigt som ”Call” knappen på framsidan hålls in och spänningen ansluts.

Apparaten bekräftar inställningen med blinkande grön LED och pip. Efter driftsättning är apparaten klar för tas i drift.

Lägesförändring på ingången (brytning/slutning) aktiverar enheten och sändning sker enligt inprogrammerad information.

Programmering av enheten görs via PC/terminalprogram med speciell programmeringskabel som kopplas in  kontakten

på fronten. Kontakta LOTS Security för mer information/beställning av programmeringsutrustning.
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